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MONTAŻU POWINNA DOKONAĆ OSOBA
POSIADAJĄCA ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA.

PL GB
INSTALLATION MUST BE PERFORMED
BY AN AUTHORIZED TECHNICIAN.

МОНТАЖ НУЖЕН БЫТЬ СОВЕРШЕН ЧЕРЕЗ
ЛИЦО ИМЕЮЩЕ СООТВЕТСТВЕННЫЕ ПРАВА.

RU DE
DIE MONTAGE MUSS VON EINER PERSON MIT ERFORDERLICHEN
KENNTNISSEN DURCHGEFÜHRT WERDEN.

FR
LA MONTAGE DOIT FAIRE UNE PERSONNE QUI
POSSEDER LES EXPERIENCES COMPETENTES.

A INSTALAÇÃO TEM QUE SER FEITA POR
UM TÉCNICO AUTORIZADO.
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INFORMACJA KGO
W sprawie odbioru zużytych opraw prosimy kontaktować się

z Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego
BIOSYSTEM ELEKTRORECYCLING S.A.

30-556 Kraków ul.Wodna 4
tel. 012 29 666 25
KRS 0000256584

nr WEE E0000628S
www.bioelektro.pl, www.biosystem.pl

Biuro@bioelektro.pl
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NOTATKI | NOTES | NOTES | NOTAS | ПРИМЕЧАНИЯ | HINWEISE | تالملاحظات

عر یؤدیھا أن یجب التثبیت
بھ مرخص فني بواسطة
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BRAK W ZESTAWIE
NOT INCLUDED

ZAMAWIAĆ OSOBNO
ORDER SEPARATELY
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Podczas montażu oprawy oraz czynności konserwacyjnych zaleca się stosowanie rękawic ochronnych.
Use protective gloves during the montage.
Durant l'installation et l'entretien du luminaire il est recommande de mettre les gants de protection.
Use luvas de proteção durante a montagem.
При монтаже и обслуживании светильника рекомендуется использовать защитные перчатки.
Bei der montage bitte die mitgelieferten schutzhandschuhe verwenden.

Kurz lub inne zabrudzenia należy usuwać za pomocą ściereczek z microfibry.
Remove the dirt & dust with microfiber wipes.
La poussiere et les autres saletes il faut enlever en utilisant un tissu en microfibre.
Remova a sujeira e poeira com microfibra limpa.
Пыль или другие загрязнения должны быть удалены салфеткой из микрофибры.
Staub und schmutz bitte mit einem microfasertuch entfernen.

Nie dotykać komponentów elektrycznych, wrażliwe na uszkodzenia esd.
Do not touch electrical appliances. Electrostatic sensitive device (esd).
Il est interdit de toucher les composants electriques, ils sont sensibles aux decharges electrostatiques.
Não toque os aparelhos elétricos. Dispositivo sensível eletrostático (dse).
Не трогать электрических компонентов чувствительные к, esd.
Die elektronischen komponenten wegen einer möglichen elektrostatischen aufladung nicht anfassen.

Unikać bezpośredniego patrzenia na źródła led.
Avoid direct looking at led source light.
Il faut eviter un regard direct sur les sources led.
Evite olhar direto para a fonte de luz led.
Не следует смотреть непосредственно на светодиодные источники света.
Den direkten augenkontakt in die led vermeiden.

WAŻNE INFORMACJE | IMPORTANT INFORMATIONS | IMPORTANTES
INFORMAÇÕES ÚTEIS | | WICHTIGE INFORMATIONEN |ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ مھمة معلومات

Wymienić stłuczoną szybę.
Replace broken glass.
Remplacement du vitre cassé.
Substituir o vidro quebrado.
Замена разбитого стекла.
Austausch zerbrochenes Glas.
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AKCESORIA | ACCESSORIES | ACCESSOIRES | ACESSÓRIOS | | ZUBEHÖR |АКСЕССУАРЫ ملحقات

PL GBzaślepka belki do oprawy (2 szt. - komplet) | luminaire module end cap (2 pcs. - set)
FR PTcapuchon (2 pcs. - set) | tampas laterais do modulo para luminárias (2 peças - jogo)
RU (2 - )заглушка балки шт комплект
DE Endkappe Tragschiene zur Leuchte (2 Stück - Set)8x

2x
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1200x80x90x104
1500x80x90x104
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Volica LED GK LxWxHxW1

Podłączyć baterię przed oddaniem obiektu do użytku!
Connect the battery before putting the facility into service!
Il faut brancher la betterie en avant de la mise l'utilisation du bátiment
Ligue a bateria antes de pôr a unidade em serviço!
Подключить Аккумулятор Перед Сдачей Объекта К Использованию!
Akku anschließen bevor die Gebäude zum Nutzung abgegeben wird!
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PODŁĄCZENIE MODUŁU AWARYJNEGO 3H | 3H EMERGENCY KIT CONNECTION
INSTALLATION DU MODUL D'URGENCE D'UNE HEURE | CONEXÃO MODULO DE EMERGENCIA 3H

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АВАРИЙНОГО МОДУЛЯ Ч3 | 3H NOTMODULANSCHLUSS|
WYMIARY | DIMENSIONS | DIMENSIONS

DIMENSIONES | |РАЗМЕРЫ | ABMESSUNGEN أبعاد

MONTAŻ | MONTAGE | MONTAGE
| MONTAGEM | | MONTAGE |МОНТАЖ تركیب

początek linii / beginning of line البدایة/

وارئ  ل ة حالات  یب ع 3تر   ساعا

الكھرباءی توصیل قبل طوارئ ال بطاریة ل توصی رجى

نھایة وحدة غطاء ةالإنارة

التثبیت أثناء واقیة زات قفا استخدام

ستوكات منادیل مع ر والغبا الأوساخ تإزالة

كھرباء حساس جھاز الكھربائیة الأجھزة تلمس ءالا

ضوء على مباشرة النظر تجنب

المكسور الزجاج استبدال
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dołączone
included

C IL CK!

KCLIC !



5/84/8

BRAK W ZESTAWIE
NOT INCLUDED

ZAMAWIAĆ OSOBNO
ORDER SEPARATELY
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koniec linii / end of / الخط نھایة PODŁĄCZENIE ZASILANIA | POWER CONNECTION | BRANCHEMENT D'ALIMENTATION
CONEXÃO DA ALIMENTAÇÃO | | STROMVERSORGUNG |ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ ة الطاقا تصال
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STANDARD | عادي DALI | دالي

PE żółto-zielony / yellow/green

1=L brązowy / brown

N niebieski / blue

PE żółto-zielony / yellow-green
N niebieski / blue

1=L brązowy / brown

2=DA czarny / black

3=DA szary / gray

PE żółto-zielony / yellow-green
N niebieski / blue

1=L brązowy / brown

2=L' czarny / black

CLICK!
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MODULE EMERGENCY | الطوارئ وحدة

MODULE EMERGENCY | الطوارئ وحدة

STANDARD | عادي DALI | دالي


